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Elektrijaama tee 29  krundi ja sellega piirneva ala 
detailplaneering

Joonise 
nimi

   Eesti Energia AS

Projekti 
nimi

Tellija
Balti 330 kV jaotla

30150-DP-2

Põhijoonis

Joonise nr

Õhuliin  proj./demon.

Projekteeritavad hooned

Projekteeritav piirdeaed  

Ehituskeeluala

Õhuliini kaitsetsoon

Avalik tee

Likvideeritav 220 kV jaotla Likvideeritav 110 kV jaotla

Veetrassi kaitsetsoon

PJ

Pumbajaama kaitsetsoon

25
 m

40m

40 m

5 m

Projekteeritav tee

15
 m

50 m

Sadulühendus
DN 900x150 Projekteeritav vee trass  

2

T 100

5

S= 192526 m²

95

Korruselisus 0 000000

Max ehitusalune pind %

Hoonete arv

Sihtotstarve, % krundi kogupinnast

Krundi pindala
 000000 m²

0

T 000

S= 37935 m²

Elektrijaama tee 57
I maatükk

Elektrijaama tee 29

Elektrijaama tee 27

Krundilepääsu asukoht

Lubatav sõidusuund

Lt 100
%

S=237 m²

Elektrijaama tee 57A

Krundi aadress

Elektrijaama tee 29A

__

S= 87 m²

__

T 100

__

Elektrijaama tee 53 C
S= 81 m²

S= 746 m²

Elektrijaama tee 53 B

S=135 m²

Elektrijaama tee 53 A

Elektrijaama tee 59

T100

S= 1161462 m²

Likvideeritav 330 kV jaotla

40 m

_

5

Elektrijaama tee 57
II maatükk
S=49682 m²

Tee servituut avalikult teelt 
Elektrijaama tee 57 I ja II 
maatükile pääsuks

2 
m

2 
m

2 
m

5 m

5 m

Soojatrassi kaitsetsoon

Planeeritav soojaveetrass

__

S= 9195 m²

1

T 100

1

__

S= 12705 m²

3

T 100

1

Elektrijaama tee 57
IV maatükk

Sadevee kanalisatsiooni 
kaitsetsoon

Sadevee kanalisatsioon

Elektrijaama tee 57
III maatükk

Uus 330/110 kV jaotla


